STIEBEL ELTRON

La pompe a chaleur Thermia WPE I 33-87 (Genesis)

Comment faire un RESET ?

1. Veuillez appuyer sur le symbole des trois
barres en haut a gauche pour accéder au
«menu» de la pompe a chaleur.

Extérieur
Conduite de dépan du systéme
Conduite d'alimentation systéme souhaitée

Eau sanitaire (pondérée)

2. Appuyez ensuite sur le bouton
«Alarmes» dans le «kmenu.

tions | Mode de
fanctionnement

3. Appuyez sur le bouton avec les
symboles de la cloche et de la coche.
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4. Aprés avoir appuyé sur le bouton

et effectué la réinitialisation de la pompe
" ALARMES - Actives : i a chaleur, le bouton comportant les
symboles de la cloche et de la coche
s’affiche en transparence.

Aucune alarme active !

Laissez les paramétres tels quels.
Aprés un certain temps, I'affichage
revient automatiquement a la normale.
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